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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นําเสนอการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนน
ระหว่างการใช้งานโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงกับโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง บนพื้นผิว
ถนนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งในกรณีพื้นผิวถนนแห้งและเปียก เนื่องจากความสูงเสาไฟถนน ระยะ
ห่างระหว่างเสาไฟถนน ความกว้างถนนรวมถึงคุณลักษณะการติดตั้งโคมไฟถนน ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลก
ระทบต่อคุณภาพแสงสว่าง ในการจําลองจึงกําหนดลักษณะของถนนเป็นถนนชนิดมีเกาะกลางถนน มีการ
ติดตั้งเสาไฟถนนทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบด้านตรงข้าม แบบด้านตรงข้ามสลับและแบบกิ่งคู่บนเกาะกลาง
ถนน รวมถึงกําหนดค่าความสูงเสาไฟถนนและระยะห่างระหว่างเสาไฟถนนด้วย โดยเลือกพิจารณาวิเคราะห์
คุณภาพแสงสว่างจากค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความสม่ําเสมอแสง อ้างอิงจาก
เกณฑ์การส่องสว่างของกรมทางหลวงของประเทศไทย ผลจากการจําลองแสดงให้เห็นว่าโคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงยังคงให้คุณภาพแสงสว่างจากค่าความส่องสว่างเฉลี่ยและค่าความสว่างเฉลี่ยสูงกว่า
การใช้โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง แต่เม่ือพิจารณาที่ค่าความสมํ่าเสมอแสงพบว่า โคมไฟถนนหลอด
ไดโอดเปล่งแสงมีค่าที่ดีกว่า สําหรับคุณสมบัติของพื้นผิวถนนที่เปลี่ยนแปลงพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อค่า
ความส่องสว่าง โดยพื้นผิวถนนแห้งที่มีคุณสมบัติค่าสัมประสิทธิ์ความส่องสว่างเฉลี่ย (Q
0
) มากจะให้คุณภาพ
แสงสว่างดีตามมา สําหรับพื้นผิวถนนเปียกพบว่าโดยรวมมีค่าความสว่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่กลับให้ค่าความ
สมํ่าเสมอแสงที่ลดลงอย่างมาก
ค�าส�าคัญ: โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง พื้นผิวถนน 
 คุณภาพแสงสว่าง
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บทน�า
  ในปัจจุบันการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างไฟถนนมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งใน
ทุกพ้ืนท่ีมีการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ในเวลากลางคืน ระบบแสงสว่างไฟถนนยังช่วยให้
ผู ้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น
หรือเทียบเท่ากับในเวลากลางวัน และทําให้ผู้ขับขี่
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ความต้องการไฟฟ้า
แสงสว่างของถนนในแต่ละบริเวณอาจแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะทางกายภาพของถนน สภาพการ
จราจร และสภาพแวดล้อมของถนนในแต่ละพื้นที่ 
นอกจากนี้ในบางกรณียังสามารถใช้อุปกรณ์อํานวย
ความปลอดภัยอื่นๆ มาทดแทนไฟฟ้าแสงสว่าง
ได้ ซึ่งมีราคาถูกกว่าและมีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กัน เช่น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง หลักนําทาง 
เป้าสะท้อนแสงและไฟกระพริบ เป็นต้น การติด
Abstract 
This research proposes road lighting system simulation to lighting quality analysis between 
high pressure sodium (HPS) luminaires and light emitting diode (LED) luminaires. The simulation is 
carried out on different road surface properties based on dry and wet road surfaces. Mounting height, 
pole spacing, road width and pole arrangement are major contributing factors in lighting quality. In 
case study, road lighting with a traffic island is used. There are three types of pole arrangements: 
an opposite arrangement, a staggered arrangement and a twin-central arrangement. Mounting 
height and pole spacing are determined. The lighting quality in term of average illuminance, average 
luminance and uniformity are studied based on Department of Highways in Thailand. Results of 
simulation show that the HPS luminaires provide better lighting quality from average illuminance 
and average luminance than the LED luminaire. However, the LED luminaires can give greater 
uniformity. Different road surface properties have not an effect on average illuminance. In addition, 
dry road surfaces that are more average luminance coefficient (Q0) value result in higher lighting 
quality. For wet road surfaces, the overall average luminance is increased but the uniformity is 
drastically reduced.
Keywords: High Pressure Sodium Luminaire, Light-Emitting Diode Luminaire, Road Surfaces, 
Lighting Quality
ตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ทางรวม ทาง
โค ้ง และบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
เดินรถ แสงสว่างจากระบบไฟถนนก็จะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัย นอกจากนี้ไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนน
ยังมีประโยชน์ด้านความปลอดภัยมากในพื้นท่ีเขต
ชุมชนหรือในเมือง เพราะไม่เพียงแต่ทําให้ผู ้ใช้
ทางมีความปลอดภัยด้านการจราจร แสงสว่างยัง
ช่วยป้องกันอาชญากรรมให้กับคนเดินเท้าได้อีก
ด้วย การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีประโยชน์อย่าง
สมบูรณ์ได้ถ้ามีการใช้มาตรฐานท่ีถูกต้องและจุด
ที่ติดตั้งไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่อย่างไรก็ตาม
ในการติดตั้งใช้งานจริง ไม่มีความจําเป็นต้องติด
ตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทุกสาย เพราะ
ในการออกแบบระบบแสงสว่างไฟถนนจําเป็น
ต ้องศึกษาเ ร่ืองของพลังงานประกอบไปด ้วย 
ต้องหาความเหมาะสมระหว่างระบบแสงสว่าง
ท่ีมีประสิทธิภาพกับการใช้พลังงานให้น้อยท่ีสุด 
ดังนั้นในบางพื้นที่จึงใช้สิ่งที่สามารถทดแทนได้ 
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สามารถเลือกลักษณะสีของแสงได้ มีความน่าเชื่อ
ถือและอายุการใช้งานยาวนาน และในส่วนของงาน
วิจัยที่ [7, 8] ก็แสดงให้เห็นว่าหลอดไดโอดเปล่ง
แสงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่น จอ
โทรศัพท์มือถือและจอแอลซีดี อ่ืนๆ ในการให้แสง
สว่างภายในอาคาร รวมไปถึงใช้ในระบบแสงสว่าง
ไฟถนนอีกด้วย
ในลําดับต่อมาเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานโคมไฟถนนหลอดไดโอด
เปล่งแสง ในงานวิจัยที่ [9] นําเสนอการออกแบบ
กระจกการกระจายแสงรูปทรงสี่เหลี่ยมสําหรับ
หลอดไดโอดเปล่งแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความ
สบายตาในการมองเห็นในระบบแสงสว่างไฟถนน 
และทําการปรับปรุงระบบระบายความร้อน ระบบ
การจ่ายไฟฟ้า ผลจากการทดลองแสดงให้เห็น
ถึงโอกาสท่ีนําโคมไฟหลอดไดโอดเปล่งแสงมาใช้
งานอย่างกว้างขวางในระบบแสงสว่างไฟถนน ใน
บทความท่ี [10] พูดถึงความเป็นไปได้ในการใช้
หลอดไดโอดเปล่งแสงแทนหลอดไฟแบบเก่า โดย
ออกแบบวงจรกําลังในการควบคุมกระแสและ
ระบบระบายความร้อน ผลสรุปสามารถนําหลอด
ไดโอดเปล่งแสงไปใช้แทนหลอดแบบดังเดิมได้ แต่
ต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบป้องกัน กระแส 
แรงดันและอุณหภูมิ ในงานวิจัยท่ี [11] ได้อธิบาย
เกี่ยวกับการออกแบบการกระจายแสงของโคมไฟ
ถนนชนิดหลอดไดโอดเปล่งแสง ใช้โคมไฟถนน
ขนาด (การจําลอง) 75 วัตต์ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
ของเลนส์กระจายแสง ค่าความสว่างและค่าความ
สม่ําเสมอแสงให้เหมาะสมกับระบบไฟถนน ใน
งานวิจัยที่ [12] นําเสนอเลนส์กระจายแสงสําหรับ
โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง ท่ีสามารถเพิ่ม
ค่าความสม่ําเสมอแสงในระบบแสงสว่างไฟถนน
ได้ ออกแบบให้เลนส์กระจายแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่
สมมาตรกัน สามารถบังคับแสงสว่างให้อยู่บนพื้น
ผิวถนนได้เกือบทั้งหมด ผลจากการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าสามารถช่วยเพิ่มค่าความสมํ่าเสมอแสง
ได้ 77%
ซ่ึงการพิจารณาว่าถนนช่วงใด มีความเหมาะสมใน
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จึงเป็นสิ่งที่ต ้องการ
พิจารณาในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน ด้วยเหตุนี้ กรม
ทางหลวงจึงมีมาตรฐานในการติดตั้งที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนจากมาตรฐานการติดตั้งของกรมทางหลวง
ฉบับตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ล่าสุด โดยได้
ระบุไว้เกี่ยวกับคู่มือการติดตั้งการส่องสว่างตาม
ท้องถนนท่ีแบ่งแยกตามความเหมาะสมของถนน 
เช่น ค่าความสว่าง ค่าความสม่ําเสมอของแสง 
ซึ่งการติดตั้งเสาไฟเพื่อการส่องสว่างนั้นจะต้องเป็น
ไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของกรมทางหลวง 
ซึ่งกําหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้
ใช้รถใช้ถนน
สํ าหรั บ ร ะบบแสงสว ่ า ง ไฟถนนใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มาจาก
หลอดโซเดียมความดันไอสูง แต่ในปัจจุบันพบว่า
หลอดไดโอดเปล่งแสงได้รับความสนใจในระบบแสง
สว่างไฟถนนมากกว่าและกําลังเป็นที่นิยมเนื่องจาก
ทั่วโลกให้ความสนใจและมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของตัวหลอดไฟอย่างรวดเร็ว มีการศึกษาเกี่ยว
กับประสิทธิภาพและคุณลักษณะของหลอดไดโอด
เปล่งแสง ในงานวิจัยที่ [1-3] กล่าวโดยรวมว่าในปี
ที่ผ่านมา หลอดไดโอดเปล่งแสงได้รับความสนใจใน
ระบบแสงสว่างไฟถนน เนื่องมาจากประสิทธิภาพ
ของความส่องสว่างมากกว่า 150 lm/W มีอายุการ
ใช้งานยาวนาน 50000-100000 ชั่วโมง ดัชนีความ
ถูกต้องสีสูง (CRI) 70-90 รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ
และประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และใน
งานวิจัยที่ [4, 5] นําเสนอว่าหลอดโซเดียมความดัน
ไอสูงให้แสงที่มีอุณหภูมิสีตํ่าลักษณะสีของแสงเป็น
สีเหลือง แต่จากการศึกษาพบว่าแสงสว่างที่ได้จาก
หลอดไดโอดเปล่งแสงมีข้อดีกว่าในระบบไฟถนน 
เนื่องจากเป็นแสงที่เพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นและ
เพิ่มประสิทธิภาพความส่องสว่าง ในงานวิจัยที่ [6] 
กล่าวว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงถือได้ว่าเป็นแหล่ง
กําเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมเนื่อง
มาจาก มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน 
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ต่อมาจะเป็นในส่วนของงานวิจัยที่ทําการ
เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างโคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงหรือหลอดไฟชนิดเก่ากับ
โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง ในงานวิจัย
ที่ [13] การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแสงสําหรับ
ระบบแสงสว่างในสวนสาธารณะ ในวงจรขับหลอด
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับโคมไฟหลอดไดโอดเปล่ง
แสงกับบัลลาสต์แกนเหล็กสําหรับหลอดโซเดียม
ความดันไอสูง ในมุมมองของการมองเห็นจาก
แหล่งกําเนิดแสงที่มีสเปกตรัมแสงแตกต่างกัน 
สรุปได้ว่าการใช้โคมไฟหลอดไดโอดเปล่งแสงยัง
มีความสว่างน้อยกว่าการใช้หลอดโซเดียมความ
ดันไอสูง แต่มีการประหยัดพลังงานมากกว่า ใน
บทความที่ [14] ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงแทนหลอดแสงจันทร์ใน
ระบบแสงสว่างไฟถนนสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 50% และจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ยอมรับได ้ 80% ดังนั้นควรมี
การสนับสนุนการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง ใน
บทความท่ี [15] นําเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง
การใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงกับหลอดโซเดียม
ความดันไอสูงสําหรับระบบแสงสว่างไฟถนน เพื่อ
หาข้อสรุปว่าการใช้หลอดกําเนิดแสงแบบไหนมี
ประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่า และนําเสนอ
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของหลอดได
โอดเปล่งแสงและหลอดโซเดียมความดันไอสูง เช่น 
Mesopic Vision การหรี่แสง สีของแสง ผลจาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงยังมี
ประสิทธิภาพทางแสงตํ่าอยู่ แต่สามารถลดการใช้
พลังงานในระบบแสงสว่างไฟถนน ซึ่งแสงสว่างที่
ได้จากหลอดไดโอดเปล่งแสง (แสงสีขาว) สามารถ
เพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนได้ 
ในบทความ ท่ี  [ 16 ]  นํ า เสนอการออกแบบ
ประสิทธิภาพทางพลังงานในระบบแสงสว่างไฟ
ถนนประเทศกาตาร์ ใช้โปรแกรม DIALux4.9 ในการ
ศึกษาประสิทธิภาพความสว่างระหว่างหลอดไฟ 
3 ชนิด หลอดไดโอดเปล่งแสง หลอดเมทัลฮาไลด์
และหลอดโซเดียมความดันไอสูง จากงานวิจัยสรุป
ได้ว่าระบบแสงสว่างท่ีได้ทําการออกแบบโดยใช้
หลอดไดโอดเปล่งแสงสามารถลดการใช้พลังงาน
ได้ถึง 40% และ 9% เม่ือเทียบกับระบบท่ีใช้หลอด
เมทัลฮาไลด์ และหลอดโซเดียมความดันไอสูงตาม
ลําดับ
จากงานวิจัยที่กล ่าวมาแสดงให ้ เห็น
ว่าการใช้โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงเข้า
มาแทนระบบแสงสว ่างแบบเก ่าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและทัศนวิสัย
โดยรวมของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ดั้งนั้นในงานวิจัยนี้
จึงนําเสนอการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนเพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพแสงสว่างไฟถนนจากการใช้
โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงกับโคมไฟ
ถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง เมื่อมีการใช้งานบนพื้น
ผิวถนนท่ีมีคุณสมบัติการกระจายแสงแตกต่างกัน 
ทั้งในรูปแบบพื้นผิวถนนแห้งและพื้นผิวถนนเปียก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทําการวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างจากค่า
ความส่องสว่างเฉลี่ย ความสว่างเฉลี่ยและค่าความ
สมํ่าเสมอแสงของแสง ในระบบแสงสว่างไฟถนน
ของประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาจากการจําลอง
ระบบแสงสว่างไฟถนนด้วยโปรแกรม DIALux 
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้โคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงกับโคมไฟถนนหลอดไดโอด
เปล่งแสง ในการใช้งานบนพื้นผิวถนนที่มีความแตก
ต่างกันทั้งในสภาวะพื้นผิวถนนแห้งและพื้นผิวถนน
เปียก
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. คุณลักษณะพื้นผิวถนนที่ใช้ในการ
จ�าลอง
ค่าความสว ่างบนพื้นผิวถนนมีความ
สําคัญต่อประสิทธิภาพของการมองเห็นและความ
สะดวกสบายของผู้ขับขี่ โดยท่ัวไปประสิทธิภาพ
ของความสว่างจะถูกกําหนดด้วยแสงสว่างที่ออก
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จากหลอดไฟและโคมไฟถนนสะท้อนผ่านพื้นผิว
ถนนเข้าสู่ตาผู้ขับขี่ ดังนั้น ตัวหลอดไฟ โคมไฟถนน
และคุณสมบัติการสะท้อนแสงบนพื้นผิวถนน ล้วนมี
อิทธิพลต่อคุณภาพแสงสว่าง 
โดยท่ัวไปพื้นผิวถนนที่นํามาใช้งานจะ
มีคุณสมบัติการกระจายแสงที่แตกต่างกันออก
ไป และเมื่อผิวถนนเกิดการเปียกแฉะ จะเกิดการ
สะท้อนแสงเป็นหย่อมๆ ทําให้มีค่าความสมํ่าเสมอ
แสงลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยของผู้
ขับขี่บนท้องถนน และอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ในการใช ้รถใช ้ถนน ในการกําหนดสมบัติการ
สะท้อนแสงของผิวถนน ถูกแบ่งออกตามมาตรฐาน
ของ CIE ในสภาวะพื้นผิวถนนแห้งแบ่งออกเป็น 
4 แบบ โดยใช้สัมประสิทธิ์ค่า Q
o
 (R1 R2 R3 และ 
R4) และในสภาวะพื้นผิวถนนเปียกอีก 4 แบบ โดย
ใช้สัมประสิทธิ์ค่า Q
o
 (W1 W2 W3 และ W4) แสดง
ดังตารางท่ี 1 เป็นตัวบอกประเภทของผิวถนน 
คุณสมบัติในการสะท้อนแสง [17-18]
ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานของระดับการสะท้อนแสงของผิวถนน Q
0
 ท้ังในสภาวะผิวถนนแห้ง (R) และ 
พื้นผิวถนนเปียก (W) [19]
ลักษณะ
ผิวถนน
ระดับผิว
ถนน
มาตรฐาน 
Q
0
ลักษณะผิวถนน
ผิวถนน
แห้ง
R1 0.10
- แทน ผิวถนนคอนกรีต (Portland cement concrete) หรือ  
 ผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสมหินบดและมีหินบดสีขาวสะท้อนแสง 
 ได้ดีไม่น้อยกว่า 12% ของจํานวนหินบด
R2 0.07
- แทน ผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสมหินบดที่สะท้อนแสงไม่ด ี
 ไม่น้อยกว่า 60% ของจํานวนหินบด
R3 0.07 -  แทน ผิวถนนแอสฟัลท์ที่ผสมหินบดสีทึบแสง
R4 0.08 -  แทน ผิวถนนดาดด้วยแอสฟัลท์ที่มีผิวเรียบมาก
ผิวถนน
เปียก
W1 0.11 -  พื้นผิวถนน R1 ในลักษณะเปียกแต่ไม่ถึงกับท่วม
W2 0.15 -  พื้นผิวถนน R2 ในลักษณะเปียกแต่ไม่ถึงกับท่วม
W3 0.20 -  พื้นผิวถนน R3 ในลักษณะเปียกแต่ไม่ถึงกับท่วม
W4 0.25 -  พื้นผิวถนน R4 ในลักษณะเปียกแต่ไม่ถึงกับท่วม
2. การออกแบบระบบแสงสว่างไฟถนน
ในงานวิจัยนี้เป็นการจําลองระบบแสง
สว่างด้วยโปรแกรม DIALux เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพแสงสว ่าง โดยใช ้มาตรฐานของกรม
ทางหลวง ตุลาคม 2554 [20] เป็นเกณฑ์พิจารณา
สําหรับการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนทางหลวง
สายหลัก มีเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้คือ มีความ
ส่องสว่างเฉลี่ยตํ่าสุด 21.5 lux ค่าความสว่างเฉลี่
ยตํ่าสุด 1.5 cd/m2 และมีค่าความสมํ่าเสมอของ
ความสว่างมากกว่า 0.4 โดยการจําลองระบบ
แสงสว่างไฟถนนเลือกใช้โคมไฟถนนชนิดหลอด
โซเดียมความดันไอสูงขนาด 250 W ที่มีการติด
ตั้งจริงบนถนนสายหลัก แสดงการกระจายแสงดัง
ภาพที่ 1(ก) เทียบกับโคมไฟถนนชนิดหลอดได
โอดเปล่งแสงขนาด 120 W แสดงการกระจายแสง 
ดังภาพที่ 1(ข)
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ความกว้างของถนนเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สําคัญเพราะมีผลต่อค่าความสว่าง ความส่องสว่าง
และความสม่ําเสมอของแสง เมื่อความกว้างของ
ถนนมีขนาดกว้างขึ้น คุณภาพของแสงจากโคม
ไฟถนนจะมีประสิทธิภาพที่ตํ่าลง ในกรณีศึกษา
จึงพิจารณาถนนในรูปแบบถนนมีเกาะกลางแสดง
ดังภาพที่ 2 มีการติดตั้งเสาไฟแบบด้านตรงข้าม 
ด้านตรงข้ามสลับและกิ่งคู่อยู่ตรงกลางดังภาพที่ 3 
กําหนดให้ค่าความกว้างถนน (Y) ระยะห่างระหว่าง
เสาไฟถนน (X) และความกว้างของเกาะกลางถนน 
(Z) เท่ากับ 7 เมตร 36 เมตร และ 1.5 เมตร ตาม
ลําดับ มีลักษณะเสาไฟถนนในการจําลองแสดงดัง
ภาพที่ 4 มีค่าความสูงเสาไฟถนน (1) 9 เมตร ระยะ
ยื่นของดวงโคมไฟถนน (2) 1.8 เมตร มุมเงย (3) 
15 องศา ความยาวแขนโคมไฟถนน (4) 2.5 เมตร 
ตามมาตรฐานคู่มือแนะนําการออกแบบงานไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ของกรมทางหลวง
ชนบท [20]
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 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพเส้นโค้งการกระจายแสง (Polar Curve) ของโคมไฟถนน
X
X
Y
Y
Z
ภาพที่ 2 รูปแบบของถนนมีเกาะกลาง
การติดตั้งโคมไฟถนนแบบด้านตรงข้าม
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ผลการวิจัย
ผลลัพธ์จากการจําลองระบบแสงสว่าง
ไฟถนนด้วยโปรแกรม DIALux ระหว่างการใช้โคม
ไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง เปรียบเทียบ
กับการใช้โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนน ในกรณีที่มีการ
ใช้พ้ืนผิวถนนที่แตกต่างกัน ทั้งในสภาวะพื้นผิว
ถนนแห้ง (มีพื้นผิวถนนชนิด R1 R2 R3 และ R4) 
และสภาวะพื้นผิวถนนเปียก (มีพื้นผิวถนนชนิด W1 
W2 W3 และ W4) โดยจําลองระบบแสงสว่างไฟ
ถนนรูปแบบถนนมีเกาะกลาง เลือกใช้การติดตั้งเสา
ไฟถนนแบบ ด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามสลับและกิ่ง
คู่อยู่บนเกาะกลางกลาง พิจารณาคุณภาพแสงสว่าง
ไฟถนนจากค่าความส่องสว่างเฉลี่ย (E
av
) ค่าความ
สว่างเฉลี่ย (L
av
) และค่าความสมํ่าเสมอแสง (U
o
) 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากเกณฑ์การส่องสว่าง
ไฟถนนของประเทศไทยในถนนสายหลัก ท่ีกําหนด
ให้มีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ค่าความสว่างเฉลี่ย
และค่าความสมํ่าเสมอแสง มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
21.5 lux  1.5 cd/m2 และ 0.4 ตามลําดับ
1
2
3
4
การติดตั้งโคมไฟถนนแบบด้านตรงข้ามสลับ
การติดตั้งโคมไฟถนนแบบกิ่งคู่อยู่บนเกาะกลางถนน
ภาพที่ 3 รูปแบบการติดตั้งเสาไฟถนน
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะองค์ประกอบของเสาไฟถนน
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จากการใช้โคมไฟถนนหลอดโซเดียม
ความดันไอสูงแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้ทุก
สภาวะพ้ืนผิวถนนสําหรับการติดตั้งทั้ง 3 รูปแบบ
เนื่องจากมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ค่าความสว่าง
เฉลี่ยและค่าความสมํ่าเสมอแสงมากกว่ามาตรฐาน
กําหนด โดยท้ัง 3 รูปแบบ การติดตั้งเสาไฟถนน 
มีค่าคุณภาพแสงสว่างใกล้เคียงกัน เนื่องจาก
ตัวโคมไฟถนนมีฟลักซ์ส ่องสว่างสูง จึงทําให้มี
ตารางที ่2 แสดงผลการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนเปรียบเทียบระหว่างการใช้โคมไฟถนนหลอดโซเดียม 
 ความดันไอสูงกบัหลอดไดโอดเปล่งแสง ในกรณถีนนมเีกาะกลาง สภาวะพืน้ผวิถนนแห้ง ชนดิ R
ถนนมีเกาะกลางกว้าง 14 เมตร
ประเภทพ้ืน
ผิวถนน
ข้อมูล มาตรฐาน
โคมไฟถนน HPS โคมไฟถนน LED
ด้านตรง
ข้าม
ด้านตรง
ข้ามสลับ
ก่ิงคู่
ด้านตรง
ข้าม
ด้านตรง
ข้ามสลับ
ก่ิงคู่
R1
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 3.55 3.55 3.55 1.94 1.94 1.36
Uo ≥0.4 0.68 0.69 0.67 0.64 0.63 0.59
R2
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 2.63 2.63 2.66 1.37 1.37 1.02
Uo ≥0.4 0.65 0.65 0.63 0.68 0.70 0.63
R3
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 2.60 2.60 2.61 1.33 1.33 1.01
Uo ≥0.4 0.61 0.62 0.53 0.74 0.78 0.57
R4
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 2.86 2.86 2.88 1.42 1.42 1.12
Uo ≥0.4 0.58 0.60 0.46 0.73 0.74 0.51
กรณีที่ 1 การจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนในกรณีพื้นผิวแห้ง ชนิด R
ผลจากการจําลองจะแบ่งออกเป็นพื้นผิวถนนแห้งชนิด R1 R2 R3 และ R4 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
แสงสว่างไฟถนนจากการใช้โคมไฟถนนชนิดหลอดโซเดียมความดันไอสูงกับโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่ง
แสง ที่มีการติดตั้งเสาไฟถนนแบบ ด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามสลับและกิ่งคู่อยู่บนเกาะกลางถนน แสดงผล
การจําลองดังตารางที่ 2
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ประสิทธิภาพแสงสว่างใกล้เคียงกัน ในส่วนของการ
ใช้โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง จากผลการ
จําลองแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งโคมไฟถนนทั้ง 3 
รูปแบบ โดยรวมแล้วยังให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย
และค่าความสว่างเฉลี่ยตํ่ากว่ามาตรฐานกําหนด 
ยกเว้นค่าความสม่ําเสมอแสง สําหรับการติดตั้งใน
รูปแบบด้านตรงข้ามและด้านตรงข้ามสลับแสดง
ให้เห็นว่ามีค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ค่าความสว่าง
เฉลี่ยและค่าความสมํ่าเสมอแสงมากกว่าการติดตั้ง
แบบกิ่งคู่อยู่บนเกาะกลางถนน 
จากการเปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง
โคมไฟถนนทั้ง 2 ชนิด โดยรวมแล้วโคมไฟถนน
หลอดโซเดียมความดันไอสูงจะให้ค่าความส่อง
สว่างเฉลี่ยและค่าความสว่างเฉลี่ยสูงกว่าการใช้โคม
ไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง เมื่อเปรียบเทียบจาก
การติดตั้งเสาไฟถนนในรูปแบบเดียวกัน แต่สําหรับ
ค่าความสม่ําเสมอแสงการใช้โคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงมีค่าใกล้เคียงกันสําหรับการ
ติดต้ังเสาไฟถนนทั้ง 3 รูปแบบ แต่การใช้โคมไฟ
ถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงแสดงให้เห็นว่าการติด
ตั้งแบบด้านตรงข้ามและด้านตรงข้ามสลับให้ค่า
ความสมํ่าเสมอแสงดีกว่าการติดตั้งแบบกิ่งคู่อยู่บน
เกาะกลางถนน
สําหรับคุณภาพแสงสว่างบนพื้นผิวถนน
ที่แตกต ่างกัน ในกรณีของโคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของ
พื้นผิวถนนที่แตกต่างกัน (R1, R2, R3 และ R4) 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ย เม่ือ
พิจารณาค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความสม่ําเสมอ
แสงจากการใช้งานบนพื้นผิวถนนทั้ง 4 ชนิด แสดง
ให้เห็นว่าโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง
ให้ค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความสมํ่าเสมอแสงดี
ที่สุดในกรณีพ้ืนผิวถนนเป็นชนิด R1 โดยพื้นถนน
ชนิด R4 จะให้ค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความ
สมํ่าเสมอแสงดีรองลงมาจากพื้นผิวถนนชนิด R1 
ส่วนสําหรับพื้นผิวถนนชนิด R2 และ R3 พบว่ามีค่า
ความสว่างเฉลี่ยและค่าความสมํ่าเสมอแสงไฟถนน
ใกล้เคียงกัน 
ในกรณีของโคมไฟถนนหลอดไดโอด
เปล่งแสงแสดงให้เห็นว่า รูปแบบของพื้นผิวถนนท่ี
แตกต่างกัน (R1, R2, R3 และ R4) ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ย เมื่อพิจารณาที่ค่าความ
สว่างเฉลี่ยและค่าความสม่ําเสมอแสง จากการใช้
งานบนพื้นผิวถนนทั้ง 4 ชนิด พบว่าพื้นพิวถนนที่
มีคุณสมบัติแบบ R1 สามารถให้ค่าความสว่างเฉลี่ย
ได้ดีที่สุด ในพื้นผิวถนนแบบ R2 R3 และ R4 มี
ค่าความสว่างเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน สําหรับค่าความ
สม่ําเสมอแสงพื้นผิวถนนชนิด R2 R3 และ R4 มี
ค่าความสม่ําเสมอแสงดีกว่าพื้นผิวถนนชนิด R1 
เล็กน้อย 
จากผลในการจําลองทางแสงสว่างสําหรับ
กรณีถนนมีเกาะกลาง มีการติดตั้งเสาไฟถนนแบบ
ด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามสลับและกิ่งคู ่อยู ่บน
เกาะกลางถนน แสดงให้เห็นว่าพื้นผิวถนนชนิด 
R1 ให้คุณภาพแสงสว่างดีที่สุดสําหรับการใช้งาน
กับโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงและ
โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง เนื่องจากมีค่า
สัมประสิทธิ์ความส่องสว่างเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือพื้นผิวถนนชนิด R4 สําหรับพื้นผิวถนนชนิด 
R2 และ R3 จะให้คุณภาพแสงสว่างใกล้เคียงกัน 
แต่การใช้งานโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง
แสดงให้เห็นว่ายังมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยและค่า
ความสว่างเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นใน
กรณีติดตั้งเสาไฟถนนแบบด้านตรงข้ามและด้าน
ตรงข้ามสลับบนพื้นผิวถนนชนิด R1 เท่านั้นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน สําหรับค่าความสมํ่าเสมอแสง
พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานกําหนดในทุกกรณีการ
ใช้งานและมีค่ามากกว่าการใช้โคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูง
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จากการใช้โคมไฟถนนหลอดโซเดียม
ความดันไอสูงแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งเสาไฟถนน
ทั้ง 3 รูปแบบ มีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยและค่า
ความสว่างเฉลี่ยใกล้เคียงกันและเป็นค่าที่สูงกว่า
มาตรฐานกําหนดในทุกสภาวะพื้นผิวเปียก (W1, 
W2, W3 และ W4) แต่สําหรับค่าความสมํ่าเสมอ
แสง มีเพียงกรณีการติดตั้งแบบด้านตรงข้ามและ
ด้านตรงข้ามสลับบนพื้นผิวถนนเปียก W1 เท่านั้น
ที่ผ่านมาตรฐานกําหนด ส่วนการใช้โคมไฟถนน
หลอดไดโอดเปล่งแสง ผลการจําลองแสดงให้เห็น
ว่าการติดตั้งเสาไฟถนนแบบกิ่งคู่อยู่บนเกาะกลาง
ถนนให้คุณภาพแสงสว่างน้อยกว่าการติดตั้งในรูป
แบบอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าความส่องสว่างเฉลี่ยพบ
ว่าการติดตั้งเสาไฟถนนทั้ง 3 รูปแบบยังให้ค่าความ
ส่องสว่างเฉลี่ยที่ตํ่ากว่ามาตรฐานกําหนด แต่ค่า
ความสว่างเฉลี่ยของการใช้งานโคมไฟถนนหลอด
กรณีที่ 2 การจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนในกรณีประเภทพื้นผิวเปียก ชนิด W
ผลจากการจําลองจะแบ่งออกเป็นพื้นผิวถนนเปียกชนิด W1 W2 W3 และ W4 เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพแสงสว่างไฟถนนจากการใช้โคมไฟถนนชนิดหลอดโซเดียมความดันไอสูงกับโคมไฟถนนหลอดได
โอดเปล่งแสง ท่ีมีการติดตั้งเสาไฟถนนแบบ ด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามสลับและกิ่งคู่อยู่บนเกาะกลางถนน 
แสดงผลการจําลองดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนเปรียบเทียบระหว่างการใช้โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความ  
               ดันไอสูงกับหลอดไดโอดเปล่งแสง ในกรณีถนนมีเกาะกลาง สภาวะพื้นผิวถนนเปียก ชนิด W
ถนนมีเกาะกลางกว้าง 14 เมตร
ประเภทพ้ืน
ผิวถนน
ข้อมูล มาตรฐาน
โคมไฟถนน HPS โคมไฟถนน LED
ด้านตรง
ข้าม
ด้านตรง
ข้ามสลับ
ก่ิงคู่
ด้านตรง
ข้าม
ด้านตรง
ข้ามสลับ
ก่ิงคู่
W1
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 5.09 5.10 5.22 2.33 2.34 2.05
Uo ≥0.4 0.44 0.45 0.35 0.50 0.54 0.36
W2
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 7.02 7.04 7.19 3.09 3.10 2.85
Uo ≥0.4 0.26 0.29 0.21 0.30 0.35 0.21
W3
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 9.10 9.13 9.27 3.90 3.91 3.69
Uo ≥0.4 0.17 0.19 0.14 0.20 0.22 0.14
W4
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 10.07 10.11 10.19 4.23 4.24 4.04
Uo ≥0.4 0.11 0.11 0.09 0.13 0.13 0.08
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ไดโอดเปล่งแสงกลับมีค่าสูงกว่ามาตรฐานกําหนด
ในทุกกรณีศึกษา สําหรับค่าความสมํ่าเสมอแสงจะมี
เพียงบางกรณีเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จากการเปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง
โคมไฟถนนทั้ง 2 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบจากการ
ติดต้ังเสาไฟถนนในรูปแบบเดียวกัน โดยรวมแล้ว
โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงให้ค่าความ
ส่องสว่างเฉลี่ยและค่าความสว่างเฉลี่ยสูงกว่าการใช้
โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง สําหรับค่าความ
สมํ่าเสมอแสงการใช้โคมไฟถนนทั้งสองชนิดมีค่า
ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาจากการใช้งานบนพื้นผิว
เปียกที่ระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามการติดตั้งเสา
ไฟถนนในรูปแบบกิ่งคู่อยู่บนเกาะกลางถนนให้ค่า
ความสมํ่าเสมอแสงตํ่ากว่าการติดตั้งอีกสองรูปแบบ
คุณภาพแสงสว่างบนพื้นผิวถนนเปียก ใน
กรณีของโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง
แสดงให้เห็นว่า คุณสมบัติของพื้นผิวถนนเปียกที่
แตกต่างกัน (W1, W2, W3 และ W4) จะไม่ส่งผลก
ระทบต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ย โดยพิจารณาจาก
ผลการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนที่มีการติดตั้ง
เสาไฟถนนรูปแบบเดียวกัน เมื่อพิจารณาค่าความ
สว่างเฉลี่ยและค่าความสม่ําเสมอแสง จากการใช้
งานบนพื้นผิวถนนเปียกทั้งหมด 4 รูปแบบแสดงให้
เห็นว่าโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงให้
ค่าความสว่างดีที่สุดบนพื้นผิวถนนเปียกชนิด W4 
W3 W2 และ W1 ตามลําดับ ในส่วนของค่าความ
สม่ําเสมอแสงการใช้งานบนพื้นผิวถนนเปียก W1 
จะให้ค่าความสม่ําเสมอแสงดีที่สุด รองลงมาเป็น
พื้นผิวถนน W2 W3 และ W4 ตามลําดับ
สําหรับกรณีของโคมไฟถนนหลอดไดโอด
เปล่งแสงแสดงให้เห็นว่า คุณสมบัติของพื้นผิวถนน
เปียกที่แตกต่างกัน (W1, W2, W3 และ W4) ไม่ส่ง
ผลกระทบต่อค่าความส่องสว่างเฉลี่ย โดยพิจารณา
จากผลการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนที่มีการ
ติดตั้งเสาไฟถนนรูปแบบเดียวกัน เม่ือพิจารณาค่า
ความสว่างเฉล่ียและค่าความสมํ่าเสมอแสง จาก
การใช้งานบนพื้นผิวถนนเปียกทั้งหมด 4 รูปแบบ
แสดงให้เห็นว่าโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงมี
แนวโน้มใกล้เคียงกับการใช้งานโคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูง คือ มีค่าความสว่างเฉลี่ยดี
ที่สุดบนพื้นผิวถนนเปียกชนิด W4 W3 W2 และ 
W1 ตามลําดับ ในส่วนของค่าความสมํ่าเสมอแสง
การใช้งานบนพื้นผิวถนนเปียก W1 จะให้ค่าความ
สมํ่าเสมอแสงดีที่สุด รองลงมาเป็นพื้นผิวถนน W2 
W3 และ W4 ตามลําดับ
จากผลในการจําลองทางแสงสว่างสําหรับ
กรณีถนนมีเกาะกลาง มีการติดตั้งเสาไฟถนนแบบ
ด้านตรงข้าม ด้านตรงข้ามสลับและติดตั้งแบบกิ่งคู่
อยู่บนเกาะกลางถนน แสดงให้เห็นว่าพื้นผิวถนน
เปียกชนิด W4 ให้ค่าความสว่างเฉลียดีที่สุดแต่ใน
ทางตรงกันข้ามมีค่าความสม่ําเสมอแสงตํ่าท่ีสุด 
สําหรับการใช้งานโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความ
ดันไอสูงและโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงบน
ผิวถนนเปียกท่ีมีคุณสมบัติพื้นผิวถนนแตกต่างกัน 
แสดงให้เห็นว่ามีเพียงเฉพาะการติดตั้งเสาไฟถนน
แบบด้านตรงข้ามและด้านตรงข้ามสลับ บนพื้นผิว
ถนนชนิด W1 เท่านั้นสําหรับโคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงท่ีมีคุณภาพแสงสว่างผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานท้ัง 3 ค่า แต่ในกรณีอ่ืนๆ ยังมีค่า
ความสมํ่าเสมอแสงตํ่าเกินไป สําหรับโคมไฟถนน
หลอดไดโอดเปล่งแสงแสดงให้เห็นว่ามีค่าความ
ส่องสว่างเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก
คุณสมบัติของพื้นผิวถนนไม่มีผลต่อค่าความส่อง
สว่าง อย่างไรก็ตามพบว่าการติดตั้งเสาไฟถนน
แบบด้านตรงข้ามและด้านตรงข้ามสลับ บนพื้นผิว
ถนนชนิด W1 มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจาก
มีค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความสมํ่าเสมอแสงท่ี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 
สรุปและอภิปรายผล
แสงสว่างจากโคมไฟถนนถือเป็นปัจจัย
สําคัญในการกําหนดคุณภาพแสงสว่างไฟถนน 
เช่น ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ค่าความสว่างเฉลี่ย
และค่าความสมํ่าเสมอแสง ดังนั้นโคมไฟถนนที่มี
ตารางที่ 3 แสดงผลการจําลองระบบแสงสว่างไฟถนนเปรียบเทียบระหว่างการใช้โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความ  
               ดันไอสูงกับหลอดไดโอดเปล่งแสง ในกรณีถนนมีเกาะกลาง สภาวะพื้นผิวถนนเปียก ชนิด W
ถนนมีเกาะกลางกว้าง 14 เมตร
ประเภทพ้ืน
ผิวถนน
ข้อมูล มาตรฐาน
โคมไฟถนน HPS โคมไฟถนน LED
ด้านตรง
ข้าม
ด้านตรง
ข้ามสลับ
ก่ิงคู่
ด้านตรง
ข้าม
ด้านตรง
ข้ามสลับ
ก่ิงคู่
W1
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 5.09 5.10 5.22 2.33 2.34 2.05
Uo ≥0.4 0.44 0.45 0.35 0.50 0.54 0.36
W2
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 7.02 7.04 7.19 3.09 3.10 2.85
Uo ≥0.4 0.26 0.29 0.21 0.30 0.35 0.21
W3
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 9.10 9.13 9.27 3.90 3.91 3.69
Uo ≥0.4 0.17 0.19 0.14 0.20 0.22 0.14
W4
E
av
(lux) ≥21.5 36 36 37 19 19 14
L
av
(cd/m2) ≥1.5 10.07 10.11 10.19 4.23 4.24 4.04
Uo ≥0.4 0.11 0.11 0.09 0.13 0.13 0.08
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คุณสมบัติแตกต่างกันส่งผลให้มีคุณภาพแสงสว่าง
ไฟถนนแตกต่างกันด้วย จากการเปรียบเทียบ
คุณภาพแสงสว่างไฟถนนระหว่างการใช้โคมไฟ
ถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงและโคมไฟถนน
หลอดไดโอดเปล่งแสงพบว่า โคมไฟถนนหลอด
โซเดียมความดันไอสูงมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยและ
ค่าความสว่างเฉลี่ยสูงกว่า เนื่องมาจากตัวโคมไฟ
ถนนมีค่าฟลักซ์ส่องสว่างที่สูงกว่า แต่ในทางตรงกัน
ข้ามโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงสามารถให้
ค่าความสม่ําเสมอแสงที่ดีกว่าเนื่องจากโคมไฟถนน
ชนิดนี้ใช้เลนส์เป็นตัวกระจายแสง ทําให้สามารถ
ควบคุมความเข้มแสงสว่างบนพื้นผิวถนนได้ดีกว่า
สําหรับคุณภาพแสงสว ่างไฟถนนบน
พื้นผิวที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันพบว่า คุณสมบัติ
ของพื้นผิวถนนไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความส่อง
สว่าง ในกรณีพื้นผิวถนนแห้งท่ีมีคุณสมบัติ Q
0
 
สูงจะให้คุณภาพแสงสว่างที่ดีกว่าพื้นผิวถนนที่
มีคุณลักษณะ Q
0
 ตํ่า สําหรับในกรณีพื้นผิวถนน
เปียกพบว่า ทําให้เกิดความสว่างบนพื้นผิวขึ้นเป็น
หย่อมๆ ส่งผลให้โดยรวมมีค่าความสว่างเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามกลับทําให้มีค่าความ
สมํ่าเสมอแสงลดลง ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยของ
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